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NOTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1) Tubazione flessibile corrugata di colore grigio in PVC a doppia camera, marchio IMQ, diametro interno minimo Ø100mm, per la posa delle linee della dorsale di alimentazione;
2) Tubazione flessibile corrugata in PVC a doppia camera, marchio IMQ, diametro interno minimo Ø63mm, .per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.
3) Le distanze di sicurezza di cabine e linee elettriche da condotte, depositi e impianti di gas o di altre sostanze infiammabili sono prescritte in genere da decreti e da norme UNI e CEI.
4) Rispettare le distanze minime prescritte dalle relative norme per quanto riguarda gli incroci ed i parallelismi tra i cavi di energia, quelli di telecomunicazione e le tubazioni metalliche.
5) Rispettare la distanza minima di 0,5m fra palo di sostegno e limiti di carreggiata e/o stalli di sosta. In caso non sia possibile farlo, occorre prevedere opportune protezioni meccaniche da urti accidentali.
6) La posa degli apparecchi dovrà essere conforme alla Legge Regionale n.19/03/2003 e alla relativa direttiva per l'applicazione.
7) Ulteriore dettagli di installazione sono riportati nella Relazione di Progetto allegata.
8) Non verrà realizzato l'impianto di messa a terra in quanto gli apparecchi illuminanti sono in CLASSE II ossia in classe doppio isolamento.
9) Il gruppo di alimentazione degli apparecchi illuminanti da installare dovranno essere compatibili con l'impianto di illuminazione pubblica esistente alla quale ci si collegherà nonché alla attuale tipologia di
componenti utilizzati per la regolazione di flusso.

NOTE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
1) Tubazione flessibile corrugata di colore grigio in PVC a doppia camera, marchio IMQ, diametro interno minimo Ø100mm, per la posa delle linee della dorsale di alimentazione;
2) Le distanze di sicurezza di cabine e linee elettriche da condotte, depositi e impianti di gas o di altre sostanze infiammabili sono prescritte in genere da decreti e da norme UNI e CEI.
3) Rispettare le distanze minime prescritte dalle relative norme per quanto riguarda gli incroci ed i parallelismi tra i cavi di energia, quelli di telecomunicazione e le tubazioni metalliche.
4) Non verrà realizzato l'impianto di messa a terra in quanto gli apparecchi illuminanti sono in CLASSE II ossia in classe doppio isolamento.
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
AMBITO AN.C.16 SUB COMPARTO "A" , DENOMINATO "EX
CORDERIE " SITO IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
LOCALITA' CAPOLUOGO , VIA PIAVE, VIA DELLA
RESISTENZA ( SCHEDA D'AMBITO N.6-6BIS DELLA
VARIANTE SPECIFICA AL POC.1).
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ILLUMINAZIONE

SBRACCIO SINGOLO

SBRACCIO DOPPIO  

DISTRIBUZIONE

POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE TIPO DIN 400

POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA PER ZONE PEDONALI O CICLABILI TIPO DIN 250

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO ELIO ECO - Ottica SA - 21W - 4101lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO PARDAL - Ottica AS10 - 46W - 7920lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO PARDAL - Ottica AS10 - 63W - 10373lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO PARDAL - Ottica AS17 - 63W - 10373lm
CON ALIMENTATORE DIMMERABILE 0-10V

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO PARDAL - Ottica AS10 - 20W - 3551lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO ELIO ECO - Ottica AS10 - 25W - 4723lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO ELIO - Ottica AS10 - 40W - 7103lm
CON ALIMENTATORE TIPO DALI 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO ELIO - Ottica AS10 - 61W - 11374lm
CON ALIMENTATORE TIPO DALI 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO ELIO - Ottica SA - 40W - 7103lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

PROIETTORE STRADALE LED DITTA LITEK  MODELLO PARDAL - Ottica AS7 - 46W - 7920lm
CON ALIMENTATORE PRE PROGRAMMATO TIPO "MEZZANOTTE VIRTUALE" 

01 Novembre 2019 Revisione Fabio Masieri Massimo Mami Massimo Mami

02 22/07/2020 Revisione Fabio Masieri Massimo Mami Massimo Mami

Posizionamento sostegni apparecchi illuminanti rispetto alla sede stradale
Per le strade urbane si dovrà mantenere una distanza dalla carreggiata stradale
conforme a quanto prescritto dagli Enti competenti, e comunque per le strade
urbane di almeno 50 cm, mentre per quelle extraurbane una distanza di almeno 150
cm, in conformità alla norma CEI 64-7, art. 4.6.01.

03 01/08/2021 Revisione Fabio Masieri Massimo Mami Massimo Mami

04 28/10/2021 Revisione Fabio Masieri Massimo Mami Massimo Mami
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