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Icc (kA) 4,21

Q.V.C  L1

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.I - Quadro Pubblica illuminazione

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 17/12/2018
Pagina: 1/5

Generale di quadro Scaricatore Alim. Ausiliari Alim. Orologio Orologio Ausiliari 230V Ausiliari 24V -trasformatore 24V

L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L1N L1N

F74A32 013320 GA8813A10 FA881C6  F68/1 FA881C10 F311N F90/12/24

F10AC4<6 T/6 4VA

1 x In = 32,00 1 x In = 0,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 0,00

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1

1 x 1,5 1 x 1,5

1 x 1,5 1 x 1,5

1 x 1,5 1 x 1,5

0 0 0 0 17,5 17,5 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

10 2,5 2,5 4 2,5 2,5 4

039062 039061

Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza

0 0 0 0 17,5 17,5 0 0

Btdin sezionatore Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45 Portafusibile

32,00 0,00 10,00 6,00 16,00 10,00 6,00 0,00

1 x In = 0,00 1 x In = 0,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 0,00 1 x In = 10,00 1 x In = 0,00 1 x In = 0,00

0 100 4,5 4,5 0 4,5 50 0

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potenza effettiva

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Tipo di cavo

Iz nominale cavo di fase (A)

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di neutro Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

Sigla cavo



9 10 11 12 13 14 15 16

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.I - Quadro Pubblica illuminazione

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 17/12/2018
Pagina: 2/5

Generale illuminazione Alim. Circuito C1
Parcheggio Via Orsini

Comando da orologio Alim. Circuito C1 via
Parcheggio Via Orsini

Comando da orologio Alim. Circuito C1
Parcheggio Via Orsini

Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via
Piadina

L1L2L3N L1N L1N L2N L2N L3N L3N L1N

FA84C32 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20

G45A32

1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10

0 0 65,1 0 65,1 0 65,1 0

0 0 200 0 300 0 200 0

0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

10 6 10 6 10 6 10 6

039066 039066 039066

Unipolare senza Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza

0 0 70 0 70 0 70 0

Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45

32,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00

1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00

4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5

FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potenza effettiva

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Tipo di cavo

Iz nominale cavo di fase (A)

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di neutro Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

Sigla cavo



17 18 19 20 21 22 23 24

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.I - Quadro Pubblica illuminazione

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 17/12/2018
Pagina: 3/5

Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via
Piadina

Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via
Piadina

Comando da orologio Alim. Circuito C4
Pista Ciclabile

Comando da orologio Alim. Circuito C4 Pista
Ciclabile

L1N L2N L2N L3N L3N L3N L3N L3N

FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20

1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

65,1 0 65,1 0 65,1 0 65,1 0

200 0 200 0 200 0 200 0

0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

10 6 10 6 10 6 10 6

039066 039066 039066 039066

Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza

70 0 70 0 70 0 70 0

Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45

25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00

1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00

0 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5

FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potenza effettiva

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Tipo di cavo

Iz nominale cavo di fase (A)

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di neutro Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

Sigla cavo



25 26 27 28 29 30 31 32

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.I - Quadro Pubblica illuminazione

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 17/12/2018
Pagina: 4/5

Comando da orologio Alim. Circuito C4
Pista Ciclabile

Comando da orologio Generale illum. 
Lotizzazione

Alim. Circuito C3
Viabilità Lottizzazione

Comando da orologio Alim. Circuito C3
Viabilità Lottizzazione

Comando da orologio

L3N L3N L3N L1L2L3N L3N L3N L3N L3N

FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA84C32 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230

G45A32

1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

65,1 0 65,1 0 0 65,1 0 65,1

200 0 200 0 0 200 0 200

0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

10 6 10 10 6 10 6 10

039066 039066 039066 039066

Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con guaina

70 0 70 0 0 70 0 70

Btdin 45 Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45

25,00 20,00 25,00 32,00 20,00 25,00 20,00 25,00

1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00

0 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 0

FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potenza effettiva

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Tipo di cavo

Iz nominale cavo di fase (A)

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di neutro Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

Sigla cavo



33 34 35 36 37 38 39 40

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.I - Quadro Pubblica illuminazione

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 17/12/2018
Pagina: 5/5

Alim. Circuito C3
Viabilità Lottizzazione

Comando da orologio Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio

L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N

FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230

1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00 1 x In = 20,00 1 x In = 25,00

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

0 65,1 0 65,1 0 65,1 0 65,1

0 200 0 200 0 200 0 200

0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

6 10 6 10 6 10 6 10

039066 039066 039066 039066

Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con guaina

0 70 0 70 0 70 0 70

Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45

20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00

1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00 1 x In = 20,00 1 x In = 0,00

4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5 0

FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R FG16 (O) R

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potenza effettiva

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Tipo di cavo

Iz nominale cavo di fase (A)

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di neutro Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

Sigla cavo
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Progetto

Quadro pubblica illuminazione 

Lott. Via Piadina

Tipologia Disegno Esecutore

F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - RiccioneDescrizione

Q.P.I Quadro Pubblica 

illuminazione

Note Data

01/02/2023

Aggiornamento





Quadro Linea
Fasi della 

linea

Codice 

articolo 1

Codice 

articolo 2

Potere di interruzione 

(kA)

Potere di 

interruzione in Back-

up

Potenza 

totale

Corrente di 

impiego Ib (A)
Cos ø

1 - Quadro Valle contatore 1 L1L2L3N FH84C32 G46AS32 10 4,5 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 1 L1L2L3N F74A32 0 12,5 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 2 L1L2L3N 13320 F10AC4<6 100 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 3 L1N GA8813A10 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 4 L1N FA881C6 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 5 L1N F68/1 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 6 L1N FA881C10 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 7 L1N F311N T/6 50 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 8 L1N F90/12/24 4VA 0 0 0,000 kVA 0 1

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 9 L1L2L3N FA84C32 G45A32 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 L1N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 11 L1N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 12 L2N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 13 L2N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 14 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 15 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 16 L1N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 17 L1N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 18 L2N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 19 L2N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 20 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 21 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

F.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. Progetti

Viale Arona, n°13

47838 Riccione (RN)

IL GRANDE GIARDINO

Modello_Calcoli Esecutivi.xls Pagina 1 di 4



Quadro

1 - Quadro Valle contatore

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

F.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. Progetti

Viale Arona, n°13

47838 Riccione (RN)

Sezione di 

fase 

(mm²)

Sezione di 

neutro 

(mm²)

Sezione di 

PE (mm²)

Lunghezza 

linea a 

valle (m)

c.d.t. effett. 

tratto/impianto 

(%)

Corrente 

regolata di 

neutro Ir (A)

Icc F-N - Min 

fine linea 

(kA)

Corrente 

nominale 

In (A)

Icc F-PE - Min 

fine linea (kA)

6 6 6 10 0,00 / 0,00 1 x In = 32,00 1,971734 32 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 1,902081 32 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0 0 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 10,00 1,66243 10 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 6,00 1,474981 6 0

1,5 1,5 1,5 1 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 1,176092 16 0

1,5 1,5 1,5 1 0,00 / 0,00 1 x In = 10,00 1,246727 10 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 1,474981 6 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0 0 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 32,00 1,837032 32 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 300 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,1490553 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

IL GRANDE GIARDINO

Modello_Calcoli Esecutivi.xls Pagina 2 di 4



Quadro Linea
Fasi della 

linea

Codice 

articolo 1

Codice 

articolo 2

Potere di interruzione 

(kA)

Potere di 

interruzione in Back-

up

Potenza 

totale

Corrente di 

impiego Ib (A)
Cos ø

F.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. ProgettiF.M. Progetti

Viale Arona, n°13

47838 Riccione (RN)

IL GRANDE GIARDINO

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 22 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 23 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 24 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 25 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 26 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 27 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 28 L1L2L3N FA84C32 G45A32 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 29 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 30 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 31 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 32 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 33 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 34 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 35 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 36 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 37 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 38 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 39 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9

2 - Quadro Pubblica illuminaz. 40 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
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Quadro
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2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

2 - Quadro Pubblica illuminaz.

Sezione di 

fase 

(mm²)

Sezione di 

neutro 

(mm²)

Sezione di 

PE (mm²)

Lunghezza 

linea a 

valle (m)

c.d.t. effett. 

tratto/impianto 

(%)

Corrente 

regolata di 

neutro Ir (A)

Icc F-N - Min 

fine linea 

(kA)

Corrente 

nominale 

In (A)

Icc F-PE - Min 

fine linea (kA)

IL GRANDE GIARDINO

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 32,00 1,837032 32 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0

0 0 0 1 0,00 / 0,00 1 x In = 20,00 1,73706 20 0

10 10 10 200 0,00 / 0,00 1 x In = 0,00 0,214284 25 0
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